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АДМИНИСТРАЦИЯ АХТАНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________                                                                                  №______ 

ст-ца Ахтанизовская

О внесении изменений в постановление администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 31 августа 2015 года № 339             «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории 

Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

В соответствии со статьёй 14 пунктом 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона  от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Краснодарского Края от 8  августа 2016 года              № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», на основании письма РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» от 7 апреля 2023 года № 671 «О внесении изменений в схемы водоснабжения и водоотведения», в целях внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы и корректировки утвержденной инвестиционной программы,                                 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 31 августа 2015 года  № 339 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»,  изложив в новой редакции следующие пункты:

1) пункт 1.3 Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения». 
«1.3.1Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

При полном обеспечении населения централизованным водоснабжением и при потреблении воды, с учетом роста населения, увеличения степени благоустройства поселения, подключения новых абонентов, необходимо увеличение мощности водоснабжения.


В связи с обращением в адрес ГУП КК «Кубаньводкомплекс» о подключении к сети водоснабжения заявителя ООО «СитиИнжиниринг», адрес объекта: Темрюкский район, восточнее пос. Пересыпь (нежилые здания), в период 2023-2024г. планируется увеличение потребления питьевой воды на 100м3/сут. ( заявленная нагрузка).

Сведения о фактическом и ожидаемом отпуске воды в водопроводную сеть.

Таблица 11.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Существующее положение на 2022 г
	Расчетный срок 2030 г.

	
	
	Годовое потребление, м3
	Среднесуточное, м3/сут
	Годовое потребление, м3
	Среднесуточное, м3/сут

	1
	ст. Ахтанизовская
	379464
	1040
	871721
	2388

	2
	пос. За Родину
	97647
	268
	224534
	615

	3
	пос. Пересыпь
	240714
	659
	591231
	1620

	
	Всего по СП:
	717825
	1967
	1687486
	4623


1.3.2Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, с учетом перспективного потребления.
Таблица 12
	Показатели
	Ед. изм.
	Фактическое

на 2022 г
	Планируемое

на 2030 г

	Отпущено воды потребителям
	тыс.м³/год
	306,97
	843,743

	Население
	тыс.м³/год
	228,05
	605,432

	Бюджетные организации
	тыс.м³/год
	3,29
	8,65

	Прочие
	тыс.м³/год
	75,63
	229,66


Объем водопотребления ООО «СитиИнжиниринг», адрес объекта: Темрюкский район, восточнее пос. Пересыпь (нежилые здания), учтен в таблице 12, на 2030 год, тип абонента - прочие.
1.3.3 Сведения о фактических и планируемых потерях  и расходах воды при её транспортировке. 

Таблица 13.

	
	2022 год
	2030 год

	
	Годов.

тыс.м³
	Суточн.

тыс.м³/сут
	Годов.

тыс.м³
	Суточн.

тыс.м³/сут

	Ахтанизовское СП
	
	
	
	

	Техническая вода
	-
	-
	-
	-

	Потери воды при транспортировке, м³
	410,854
	1,126
	843,743
	2,31

	Горячая
	-
	-
	-
	-


1.3.4 Фактические и перспективные балансы водоснабжения.
Таблица 14.

	Показатели
	Ед. изм.
	Фактическое

на 2022 г
	Планируемое

на 2030г

	Подано воды в сеть 
	тыс.м³/год
	717,825


	1687,486

	Потери и расходы
	тыс.м³/год
	410,854
	843,743

	Отпущено воды потребителям
	тыс.м³/год
	306,971
	843,743


1.3.5  Расчет  требуемой мощности водоснабжения по поселениюна 2030год.

Годовое - 1687,486тыс. м³.
Суточное - 4623,25м³.
На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, структуры застройки к 2030 году потребность в питьевой воде может составить 4623,25м3/сут.»
2) пункт 1.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и   модернизации объектов системы водоснабжения» изложить в новой редакции:

1.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Для обеспечения надежности, качества, бесперебойности питьевого водоснабжения, снижения износа централизованной системы водоснабжения, потерь воды, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Замена трубопроводов Ду 150-200 мм  длинной 3548 м по ул. Красная , ст. Ахтанизовская.

2. Реконструкция существующих сетей водоснабжения.

3. Прокладка трубопровода Ду 110 мм по пер. Античному, пос. Пересыпь.

2023-2024г- замена магистрального водовода В-3, расположенного между поселками х. Соленый,   ст.Ахтанизовская и пос. Пересыпь, диаметр 225 мм,  протяженность 5,0км.»


3) пункт 1.5 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции ,модернизации, замене линейных объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редакции:
«1.5.1 Сведения о реконструкции, замене и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Темрюкского района планируется:

-произвести разведку месторождений подземных вод  для бурения артезианских скважин  с целью использования их для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. За Родину, пос. Пересыпь и ст. Ахтанизовская. 

- произвести замену магистрального водовода В-3, расположенного между поселками х. Соленый,   ст.Ахтанизовская и пос. Пересыпь, диаметр 225 мм,  протяженностью 5,0км.
1.5.2
Сведения о реконструкции, замене и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов.
В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Темрюкского района планируется:

-произвести разведку месторождений подземных вод для бурения артезианских скважин  с целью использования их для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. За Родину, пос. Пересыпь и ст. Ахтанизовская. 

- произвести замену магистрального водовода В-3, расположенного между поселками х. Соленый,   ст.Ахтанизовская и пос. Пересыпь, диаметр 225 мм,  протяженностью 5,0км.
1.5.3 Сведения о реконструкции, замене и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.
В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Темрюкского района планируется:

-произвести разведку месторождений подземных вод для бурения артезианских скважин  с целью использования их для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. За Родину, пос. Пересыпь и ст. Ахтанизовская. 

- произвести замену магистрального водовода В-3, расположенного между поселками х. Соленый,   ст.Ахтанизовская и пос. Пересыпь, диаметр 225 мм,  протяженностью 5,0км.
1.5.4 Сведения о реконструкции, замене и предлагаемых к новому  строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения надежности, качества, бесперебойности питьевого водоснабжения, снижения износа централизованной системы водоснабжения, потерь воды.
В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения и инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Темрюкского района планируется:

-произвести разведку месторождений подземных вод для бурения артезианских скважин  с целью использования их для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. За Родину, пос. Пересыпь и ст. Ахтанизовская. 

- произвести замену магистрального водовода В-3, расположенного между поселками х. Соленый, ст.Ахтанизовская и пос. Пересыпь, диаметр 225 мм,  протяженностью 5,0км.»

4) пункт 1.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, замену, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редакции:
«1.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжени
Оценка капитальных вложений в новое строительство, замену, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения не проводилась.

2. Общему отделу (Агеева) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.


3. Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 31 августа 2015 года № 339 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава  Ахтанизовского 

сельского поселения

Темрюкского района                                                                               С.Ю. Суслов 
